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Wójt Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin

Działając na podstawie:
 Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., 

poz. 416),
 Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)
 § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie wydanych okresowych ocen jakości 
wody dokonał oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie 
stref zaopatrzenia oraz Gminy Burzenin w 2024 roku, którą przedstawia poniżej. W roku 2024 nadzór nad 
jakością wody do spożycia sprawowany był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie stref 
zaopatrzenia w wodę oraz Gminy Burzenin

w 2024 roku

Ludność gminy Burzenin zaopatrywana jest w wodę do spożycia z ujęcia wód podziemnych. 
Są to wody dobrej jakości o podwyższonej zawartości związków żelaza i manganu pochodzenia 
naturalnego, związanej ze składem skały macierzystej warstwy wodonośnej. Proces uzdatniania wody 
polega głównie na napowietrzaniu oraz filtracji związków żelaza i manganu. Dodatkowo woda pochodząca 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Prażmowie poddawana jest dezynfekcji promieniami UV. 
W wodociągach zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy Burzenin nie ma konieczności stosowania stałej 
dezynfekcji wody, jedynie okresowo, w razie potrzeby woda w wodociągach jest dezynfekowana 
podchlorynem sodu.

Na terenie Gminy Burzenin znajdują się 2 strefy zaopatrzenia w wodę: Grabówka oraz Prażmów. 
Nadzorem sanitarnym objęto 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które należą do grupy 
wodociągów produkujących od 100-1000 m3  wody na dobę.

Mieszkańcy Gminy Burzenin zaopatrywani byli w wodę z dwóch wodociągów zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, obsługiwanych przez pracowników Urzędu Gminy w Burzeninie:

 wodociąg w Grabówce,
 wodociąg w Prażmowie.

Zarządzający łącznie dostarczał wodę mieszkańcom w ilości średnio 843 m3/dobę. 
Na terenie stref zaopatrzenia oraz gminy Burzenin z wody wodociągowej korzystało 
5 157 konsumentów.
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W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu 
nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294) przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu 
pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 6 próbek wody. Natomiast zarządzający wodociągami zbiorowego 
zaopatrzenia na terenie gminy Burzenin w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi pobrał do badania 15 próbek wody zgodnie z ustalonym z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu harmonogramem poboru próbek wody na rok 2024r. 
Zbadane parametry grupy A oraz parametry grupy B, we wszystkich pobranych próbkach wody spełniały 
wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągów zbiorowego zaopatrzenia nie prowadził działań naprawczych związanych 
z niewłaściwą jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie stref zaopatrzenia w wodę 
oraz gminy Burzenin w roku 2024 nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody 
produkowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie wydanych okresowych ocen 
jakości wody stwierdził, że w 2024 roku mieszkańcy stref zaopatrzenia w wodę oraz Gminy Burzenin 
zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

Szczegółowe dane dotyczące: wielkości produkcji wody dostarczanej z poszczególnych wodociągów 
zbiorowego zaopatrzenia i sposobu jej uzdatniania oraz liczby ludności zaopatrywanej w wodę znajdują się 
w załączonej tabeli.
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